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POROČILO O REDNEM INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU NAPRAVE, KI LAH KO POVZROČI 

ONESNAŽEVANJE OKOLJA VE ČJEGA OBSEGA 
 
 

Zavezanec:  ISKRA, d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana 

Naprava / lokacija:  ISKRA, d.d., PE Galvanotehnika, Glinek 5, 1291 Škofljica 
 
 
Datum pregleda:  5.10.2017 
 
 
OVD št.:  35407-50/2006-22 z dne 10.3.2006,  spremenjeno z odločbami št. 35406-44/2012-2 z 
dne 15.11.2012, št. 35406-62/2014-4 z dne 23.10.2014 in št. 35406-12/2015-7 z dne 20.7.2015 
(v nadaljevanju OVD).. 
 
 
Usklajenost z OVD:  
NE (navedi): Naprava z odvajanjem industrijske odpadne vode čezmerno obremenjuje okolje, 
ugotovljeno preseganje predpisanih mejnih vrednosti letnih količin onesnaževal pri odvajanju v 
vode. Zavezanec ne preverja tesnosti posod z vsebnostjo nevarnih snovi oziroma za napravo 
nima izdelanega plana preventivnega vzdrževanja v skladu z 8.1.8. točko izreka okoljevarstveno 
dovoljenje. Zavezanec nima na vseh izpustih odpadnih plinov iz naprave, definiranih v točki 2.2.1 
okoljevarstvenega dovoljenja, urejena stalna merilna mesta, ki ustrezajo zahtevam iz standarda 
SIST EN 15259. 
 
 
 
Zaklju čki / naslednje aktivnosti:   

Izdana odločba. 
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